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РД 01-002:2022 «Автоматические установки пожарной сигнализации. 
Требования к размещению, правила производства и приемки работ»  
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пожарной сигнализации. Требования к размещению, правила производства и 
приемки работ» утрачивает силу РДПБ 01-002:2007 «Установки пожарной 
сигнализации. Требования к размещению, правила производства и приемки 
работ». 
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РД 01-002:2022 «Автоматические установки пожарной сигнализации. 

Требования к размещению, правила производства и приемки работ» 

Область применения 

Настоящие правила распространяются на производство работ по монтажу, 

наладке, ремонту, техническому обслуживанию, испытаниям и сдаче в 

эксплуатацию автоматических установок пожарной сигнализации (далее по тексту 

- АУПС).  

Правила должны соблюдать все монтажно-наладочные организации 

выполняющие работы по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и 

техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения на 

объектах различных форм собственности, на основании лицензий установленного 

образца без срока давности или подтверждений уведомительного порядка 

согласно действующего законодательства. 

Настоящие правила не распространяются на производство и приемку работ 

по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию АУПС в шахтах и 

рудниках горной промышленности, на автотранспорте, а также на предприятиях, 

взрывоопасность которых является следствием применения, производства или 

хранения взрывчатых и взрывоопасных веществ.  

Глава 1. Общие положения 

1. Работы по монтажу установок пожарной сигнализации должны 

производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей 

документацией (проектом производства работ, технической документацией 

предприятий-изготовителей), градостроительными нормами и правилами  

(ШНК 2.04.09 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»), и настоящими 

правилами. 

2. На объектах, допускается производить монтажные работы по актам 

обследования согласно приложения 2 к настоящим правилам и типовым 

проектным решениям, за исключением объектов: 

1 и 2 группы по пожароопасности*;   

особоважных и категорированных; 

нового строительства; 

находящихся под надзором государственной инспекции по охране 

памятников архитектуры градостроительства; 

с помещениями производственного назначения с общей защищаемой 

площадью свыше 1000 м2; 

имеющие взрывоопасные зоны. 
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ДОСТУП К ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА ОГРАНИЧЕН 

 

Для приобретения документа необходимо оформить заказ. 
 

Заказать документ можно в Научно-исследовательском институте 
пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

МЧС Республики Узбекистан. 
 

Телефон для дополнительной информации 71 212-68-68 
 

 


